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Par tehniskiem noteikumiem

Priekules novada PriekulE, ielu apgaismojuma rekonslrukcijas ietvaros Aizputes

un Baznlcas ielas posmos atrodas AS ,,Sadales ukls" valdljumd eso56s 0.4kV, 20kV
gaisvadu un zemes kabelu h=nij as.

Tehniskie noteikumi:

1. Eso5im elektroielais6m jablt uzneslam projektd. Projektd jdizce! eso5o

elekhoapgddes objektu aizsardzlbai un ekspluatdcijai noteiktas aizsargjoslas. Min6to

aizsargjoslu attElo5anai ianantot attieclgo kartes mErogu.

2. InZenierkomunikdciju izvietojumu pllnam jaatbilst Ministru kabineta

2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr. 1069 "Noteikumi par arejo

inZenierkomunikdciju izvietojumu pilsEtAs, ciemos un lauku teritorijas".
3. Darbs ar cel5anas mehdnismiem 30 m josl6 no gaisvadu elektroilnijas malEjd

vada pirms darba sak3anas j6saskaqo ar attieclgo elektrisko Irklu valditaju (MK
I 998.g. noteikumu NR. 41 5 1 0.punkts).

4. Veicot darbus aizsargijoslSs, kuru dC| nepiecie5ams objektus aizsargat, tie
jdveic pec saskar,ro5anas ar attiecigas elektroietaises valdltdj u (tehnisko noteikumu

izdevEju).
5. Projektd seguma augstuma atzmes saskalrot er esoso kabelu augstuma

atzimcm. Eso5o kabelu augstuma atzlmes projekta izsrr6des gaitd precizEt daba

veicot kontrolrakumus.
6. Ja proj ektEj amo btrvdarbu zond nonak esoiie eiektrotikli (kabelu linijas) vai

citas elektrouklu btives, projektl j dparedz pdrcelSar,a atbilsto5i pastavo5am normam.
Elektrotlklu pdrcel5ana notiek par b[tvdarbu pasritTtdja lidzek]iem un tl jdveic l-rdz

objekta btvdarbu sEkumam, par ko j6bit norddei proj ektd un paskaidrojumu raksta,

7. Eso5o komunikdciju pdrcelSanai atseviS\i piepraslt tehniskos noleikumus.
8. Apgaismojuma izbives projektu saskagot ar AS "Sadales Tikls"

projektejamo objektu (IO-37285) "TP301 0.4kV GVL F-2 rekonstrukcija "SPK"
Baznlcas ield, Priekuld"

9. Proj ekta izstr6des laikzl iev6rot Latvijas republika pastavoSos normat-wos

dokumentus un aktus.
10. Jaunu elektroietaiSu pieslEg5ana vai atlauEs slodzes palielind5ana AS



,,Sadales tikls" elektrou-lclam notiek pamatojoties uz Lietotdju pieteikumiem, lai
iesniegu pieteikumu elektroapg6dei Jums jdgrieZas AS ,,Latvenergo" Klientu
Apkalpo5anas centros.

1 1. Tehnisko projektu saska4ot Aizputes ekspluatdcij as nodaJd Aizput6, RobeZu
iela?7.

12. Tehniskie noteikumi derigi divus gadus.
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